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CONFORMITÉ AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (C.C.Q. 2005) CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

CLASSIFICATION

MESURES ADDITIONNELLES DE PROTECTION

PROTECTION INCENDIE

DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DES SÉPARATIONS COUPE-FEU

PROTECTION DES FAÇADES ET BÂTIMENTS VOISINS

RÉGLEMENT D'URBANISME

NOUVEAUTYPE DE PROJET AGRANDISSEMENT MODIFICATION

RÉGLEMENTATION APPLICABLE PARTIE 3 PARTIE 9 PARTIE 10C.C.Q 2005

AIRE DE BÂTIMENT 774.6 m² (8338 pi.ca.)

1.3.3

1.4.1.2

HAUTEUR DU BÂTIMENT 25 1.4.1.2 /ÉTAGES

MESURÉE

NOUVELLE CONSTRUCTION

87.48 m (287')
3.2.1.1

USAGES PRINCIPAUX 3.1.2A1 (SPECTACLE) A2 (RÉUNION) A3 (ARÉNA) A4 (PLEIN AIR)

B1 (DÉTENTION) B2 (SOINS) C (HABITATIONS) D (AFFAIRES)

E (COMMERCE) F1 (INDUSTRIEL)

USAGES SECONDAIRES 3.1.2

NOMBRE DE RUES 1 2 3 3.2.2.10

USAGES C: 3.2.2.42 E: 3.2.2.57 F3: 3.2.2.73 3.2.2.

TYPE DE CONSTRUCTION

GICLEURS 3.2.5.13

COMBUSTIBLE INCOMBUSTIBLE GROS BOIS D'OEUVRE

TOUT LE BÂTIMENT SOUS-SOL NON REQUIS

F2 (INDUSTRIEL) F3 (INDUSTRIEL)

A1 (SPECTACLE) A2 (RÉUNION) A3 (ARÉNA) A4 (PLEIN AIR)

B1 (DÉTENTION) B2 (SOINS) C (HABITATIONS) D (AFFAIRES)

E (COMMERCE) F1 (INDUSTRIEL) F2 (INDUSTRIEL) F3 (INDUSTRIEL)

SOUS-SOLS CONSIDÉRÉ COMME UN BÂTIMENT DISTINCT (SÉPARATION 2H) 3.2.1.2.1)

BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR 3.2.6.1

AIRES COMMUNICANTES

CONCEPTION SANS OBSTACLES 3.8

OUI NON

OUI NON

REQUIS NON REQUIS

3.2.8

SYSTÈME D'ALARME INCENDIE 3.2.4.1

TYPE D'ALARME

ANNONCIATEUR 3.2.4.8

SIGNAL SIMPLE DOUBLE SIGNAL

REQUIS NON REQUIS

REQUIS NON REQUIS

3.2.4.3

DÉTECTEURS D'INCENDIES 3.2.4.10REQUIS NON REQUIS

DÉTECTEURS DE FUMÉE 3.2.4.11REQUIS NON REQUIS

INSTALLATIONS DE VENTILATION 3.2.4.12REQUIS NON REQUIS

RÉSEAU CANALISATIONS INCENDIE 3.2.5.8REQUIS NON REQUIS

ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS 3.2.5.11REQUIS NON REQUIS

EXTINCTEURS PORTATIFS 3.2.5.17REQUIS NON REQUIS

RACCORDS POMPIERS 3.2.5.16OUI * NON

VOIE D'ACCÈS CONFORME 3.2.5.4OUI NON

RÉSEAUX DE COMMUNICATION PHONIQUE 3.2.6.8REQUIS NON REQUIS

*45M D'UNE BORNE FONTAINE

PLANCHERS ET TOITS OCCUPÉS 3.2.2.15/
3.2.2.42/
3.2.2.49/
3.2.2.57MURS PORTEURS

TOITS NON OCCUPÉS

2 H

ISSUE 3.4.4.1/
3.2.6.2.2)

ENTRE LES CORRIDORS COMMUNS ET LES CONDOS 3.3.4.2

ENTRE LES CORRIDORS COMMUNS ET LES AUTRES PIÈCES 3.3.1.4

ENTRE UN STATIONNEMENT ET UN AUTRE USAGE 3.3.5.6

ENTRE UN LOCAL DE RANGEMENT ET UN AUTRE USAGE 3.3.4.3.2)

ENTRE LES STATIONNEMENTS ET LES VESTIBULES DES ASCENSEURS 3.3.5.4

ENTRE 2 LOGEMENTS 3.3.4.2.1)

ENTRE LE VESTIBULE DE LA CHUTE À DÉCHETS ET LE CORRIDOR 3.6.3.3.5)

VIDE VERTICAL POUR LA CHUTE À DÉCHETS (AVEC DISPOSITIF D'OBTURATION) 3.6.3.3.2)

LOCAL À LA BASE DES CHUTE À DÉCHETS 3.6.3.3.9)

CAGES D'ASCENSEURS ET LEURS SALLES MÉCANIQUES 3.5.3.1/
3.5.3.3

AUTRES VIDES VERTICAUX 3.6.3.1

LOCAL DE CONCIERGERIE 3.3.1.21.3)

CHAMBRE ANNEXE HYDRO-QUÉBEC HQ

AUTRES LOCAUX TECHNIQUES MULTIPLE

2 H

0 H

2 H

1 H

3/4 H

1.5 H

1 H

0 H

1 H

3/4 H

1 H

2 H

2 H

1 H

0 H

3 H

1-2 H

EMPLACEMENT DU PROJET 2067 RUE STANLEY, ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE, MONTRÉAL

SUPERFICIES TERRAIN
AIRE DE BÂTIMENT
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER (CALCUL DE DENSITÉ)

840.6 M² (9049 PI.CA.)
774.6 M² (8338 PI.CA.)

11 906 M² (128 155 PI.CA.)

NOMBRE D'ÉTAGES RDC (COMMERCIAL ET SERVICES)
CONDOMINIUMS
ESPACES COMMUNS

TOTAL

1
23
1

25

UNITÉS MOINS DE 50 M²
PLUS DE 50 M²

TOTAL

14
146

160

HAUTEUR

RÈGLEMENT PROJET

MIN : 16M MAX : 44M

SURHAUTEUR MAX : 120M

29.78 M

87.48 M

MAX : 12 14.2

±97%

DENSITÉ

TAUX D'IMPLANTATION

10% 18.2%ESPACES LIBRES

0 0STATIONNEMENT (COMMERCIAL)

76 MINIMUM 75STATIONNEMENT (RÉSIDENTIEL)

1 1CASES ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

38 42STATIONNEMENTS POUR VÉLOS

59.2 M² (637 PI.CA.) 59.9 M² (640 PI.CA.)SALLE DÉCHETS/RECYCLAGE *

MAX : 100%

3 1.4.1.2 /ÉTAGES

MESURÉE 9.3 m (30'6``)
3.2.1.1

SOUS-SOL

C.C.Q.

* SOURCE: RÈGLEMENT SUR LE CIVISME, LE RESPECT ET LA PROPRETÉ (CA-24-085)

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:
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TABLEAUX SOMMAIRES

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



SYSTÈMES EXTÉRIEURSSYSTÈMES INTÉRIEURS

1500
TYP.

10
70

TY
P.

50 TY
P.

50
TYP.

25

PROFILÉ EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ

100 c/c
TYP(1).

64  T
YP

BORD DE DALLE

10
10
60

13
20

±
25
0

PLAQUE EN ACIER PRÉPEINTE NOIRE
(10mm x 76mm)

10
70

TY
P.

PLAQUE EN ACIER PRÉPEINT NOIR
(10mm x 64mm)

PLAQUE D'ANCRAGE EN ACIER PRÉPEINT NOIR
(150mm x 100mm)

PLAQUE EN ACIER PRÉPEINTE NOIRE
(250mm X CONTINUE)

1500
TYP.

10
70

TY
P.

30
0

TY
P.

BORD DE DALLE

50 TY
P.

50
TYP.

25

VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ

NIVEAU FINI
TERRASSE

25

PARAPET

50
PA
RA
PE
T

1500
TYP.

10
70

TY
P.

30
0

TY
P.

BORD DE DALLE

50 TY
P.

50
TYP.

25

VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ

25

12
20

NIVEAU FINI
TERRASSE

10
TYP.

PROFILÉ EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

PROFILÉ EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

50 c/c
TYP(2).

600
TYP.

1500
TYP.

10
70

TY
P.

BORD DE DALLE

80 TY
P.

25
TYP.

25

VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ

PROFILÉ EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

SABOT EN ACIER GALVANISÉ BOULONNÉ
SUR LE DESSUS DE LA DALLE

25
0

- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c
- ISOLANT
- ESPACE D'AIR 25mm
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c
- ISOLANT
- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c
- ISOLANT
- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 25mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES "CH" 102mm @ 610mm c/c
- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 64mm @ 405mm c/c
- ISOLANT

- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES  64mm OU 152mm @ 405mm c/c
- ISOLANT

REMARQUES SUR LES CLOISONS:

1) LORSQU'UNE RÉSISTANCE AU FEU EST REQUISE, INCLUANT 0hrs; EXÉCUTER LES
SCELLEMENTS DES CLOISONS TELS QUE MONTRÉS AUX DÉTAILS TYPIQUES DE JONCTIONS EN
UTILISANT UN SCELLANT PARE-FEU & PARE-FUMÉE.

2) LORSQU'UNE RÉSISTANCE AU FEU EST EN CONTRADICTION AVEC UNE INSONORISATION
DEMANDÉE, LA RÉSISTANCE AU FEU PRÉVAUT. (PAR EXEMPLE: SI DE LA LAINE MINÉRALE EST
REQUISE POUR ATTEINDRE LA RÉSISTANCE AU FEU DÉSIRÉE TANDIS QU'UNE LAINE DE VERRE
L'EST POUR L'INSONORISATION, UTILISER LA LAINE MINÉRALE.)

3) DANS LES CAS DE CLOISONS OÙ AUCUNE RÉSISTANCE AU FEU OU INSONORISATION N'EST
REQUISE; SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS TYPIQUES DE JONCTIONS MAIS AUCUN SCELLANT N'EST
REQUIS.

4) SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LE CALIBRE DES MONTANTS MÉTALLIQUES ET SUIVRE LES
INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER CONCERNANT LEURS HAUTEURS MAXIMALES. POUR LES
MONTANTS MÉTALLIQUES SOUMIS À DES PRESSIONS DE VENT OU MOUVEMENTS D'AIR
SIGNIFICATIFS (EX.: CLOISONS DES CAGES D'ASCENSEURS); SOUMETTRE DES CALCULS SIGNÉS
ET SCELLÉS PAR UN MEMBRE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC POUR TOUS
MONTANTS MÉTALLIQUES PRÉSENTS DANS UNE COMPOSITION (MUR, CLOISON, SOFFITE, ETC.)
SOUMISE À DES PRESSIONS DE VENT OU DE MOUVEMENTS D'AIR SIGNIFICATIFS.

5) DANS LES ENDROITS HUMIDES ET LES ENDROITS QUI PEUVENT ENTRER EN CONTACT
DIRECT AVEC L'EAU TEL QUE LES SALLES D'EAU, LES SALLES DE BAINS, AU-DESSUS DES
COMPTOIRS DE CUISINES, LES SALLE DE CONCIERGERIE, LES SAUNAS ETC.; REMPLACER LES
PANNEAUX DE GYPSE RÉGULIER PAR DES PANNEAUX DE GYPSE HYDROFUGE DE MÊME
ÉPAISSEUR.

6) TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES DOIVENT ÊTRE CONTINUES DE DALLE À DALLE SAUF
INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS ET DÉTAILS .

7) DOUBLER LES MONTANTS MÉTALLIQUES AUX POURTOURS DE TOUTES LES OUVERTURES.

- DALLE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)
- ENDUIT DE PLÂTRE PEINT

- DALLE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)
- PROFILÉ "C" 32mm @ 1200c/c
- FOURRURE MÉTALLIQUE 22mm @ 405c/c
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- DALLE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)
- PROFILÉ "C" 32mm @ 1200c/c
- ISOLANT DE FIBRE DE VERRE 64mm
- FOURRURE MÉTALLIQUE 22mm @ 405c/c
- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm  FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT
- BARRES "OMEGA" 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- BARRES "Z" AJUSTABLES À TOUS LES 600mm c/c
- BARRES "Z" 100mm À TOUS LES 1200mm c/c
- ISOLANT SEMI-RIGIDE 100mm
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIVE PARE-AIR/VAPEUR
- DALLE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)

- DALLAGE DE BÉTON SUR PLOTS OU DALLAGE SANS PLOTS (SELON DÉTAIL)
- TOILE FILTRANTE
- 2 ÉP. D'ISOLANT RIGIDE 75mm, CHEVAUCHÉS (TOTAL 150mm)
- FEUILLE DE SÉPARATION
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE APPLIQUÉE À CHAUD
- DALLE DE BÉTON, PENTE 2% MIN. (VOIR STRUCTURE)

- LEST DE PIERRE CONCASSÉE /
CHEMIN DE ROULEMENT SUR DALLAGE DE BÉTON

- TOILE FILTRANTE
- 2 ÉP. D'ISOLANT RIGIDE 75mm, CHEVAUCHÉS (TOTAL 150mm)
- FEUILLE DE SÉPARATION
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE APPLIQUÉE À CHAUD
- DALLE DE BÉTON, PENTE 2% MIN. (VOIR STRUCTURE)

- BLOC DE BÉTON 190mm

- MEMBRANE DE STATIONNEMENT
AVEC RENFORT DANS LES ALLÉES DE CIRCULATION.

- DALLE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)

- SCELLANT
- DALLE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)
- MEMBRANE PARE-VAPEUR
- GRAVIER/SYSTÈME DE DRAINAGE SOUS DALLE

- MUR DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
- MIRADRAIN
- MEMBRANE GÉOTEXTILE
- MUR DE SOUTENEMENT

REMARQUES:

1) LORSQUE LE MUR DE FONDATION SE TROUVE AU NIVEAU DU ROC, PRÉVOIR UN
REVÊTEMENT DE BÉTON PROJETÉ POUR ÉGALISER LA PAROI ROCHEUSE AVANT L'INSTALLATION
DE LA COMPOSITION TYPIQUE DE MUR DE FONDATION.

- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT
- BARRES "OMEGA" HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- ISOLANT SEMI-RIGIDE 100mm / BARRES "Z" VERTICALES
- MEMBRANE PARE-AIR / PARE-VAPEUR
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE RENFORCÉE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES 13mm
- SOUS-STRUCTURE EN COLOMBAGE D'ACIER
- ESPACE CHAUFFÉ ET VENTILÉ
- DALLE DE BÉTON (VOIR STRUCTURE)

FENÊTRES

FENÊTRES AVEC CADRES EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)

- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT
- BARRES OMÉGA 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- ISOLANT SEMI-RIGIDE 100mm / BARRES "Z" VERTICALES
- MEMBRANE PARE-AIR/PARE-VAPEUR
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE RENFORCÉE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES 13mm
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c (*VOIR REMARQUE 2)
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT
- BARRES OMÉGA 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- ISOLANT SEMI-RIGIDE 100mm / BARRES "Z" VERTICALES
- MEMBRANE PARE-AIR/PARE-VAPEUR
- BLOC DE BÉTON (VOIR TYPE AUX PLANS) OU BÉTON COULÉ (VOIR STRUCTURE)

MENEAUX:

ALUMINIUM EXTRUDÉ
- LORSQUE SYSTÈME DE PLAQUES À PRESSION ET CAPUCHONS:

FINI ANODISÉ NOIR (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)
- LORSQUE SYSTÈME EN SILICONE STRUCTURAL:

GARNITURE NOIRE ENTRE LES UNITÉS SCELLÉES

UNITÉS SCELLÉS:

UNITÉ DOUBLE SCELLÉE
- VERRE CLAIR 6mm AVEC PELLICULE AG-50 EN POSITION No2 (GUARDIAN)
- INTERCALAIRES 13,5mm R-MAX NOIRS (GUARDIAN), GAZ ARGON,

SILICONE ET POLYBUTYLÈNE NOIR
- VERRE CLAIR 6mm

OUVRANTS:

CADRES EXTÉRIEURS APPARENTS EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

- BÂTIMENT VOISIN
- ESPACE D'AIR ± 250mm
- BLOC DE BÉTON 190mm (VOIR TYPE AUX PLANS) OU BÉTON COULÉ

(VOIR STRUCTURE)
- MEMBRANE PARE-AIR/PARE-VAPEUR
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c (*VOIR REMARQUE 2)
- ISOLANT URÉTHANE GICLÉ 75mm
- 1 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT
- BARRES OMÉGA 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- ISOLANT SEMI-RIGIDE 100mm / BARRES "Z" VERTICALES
- MEMBRANE PARE-AIR/PARE-VAPEUR
- BLOC DE BÉTON 190mm (VOIR TYPE AUX PLANS) OU BÉTON COULÉ

(VOIR STRUCTURE)
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c (*VOIR REMARQUE 2)
- ISOLANT URÉTHANE GICLÉ 75mm
- 1 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X

TYPE 2B:
PARAPET (3e ÉTAGE)

- VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ
- FIXÉ MÉCANIQUEMENT SUR LE CÔTÉ TERRASSE DU PARAPET
- PROFILÉS EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

PLAN

ÉLÉVATIONCOUPE

REMARQUES SUR LES SYSTÈMES D'ENVELOPPE:

1) DANS LES COMPOSITION DE MURS EXTÉRIEURS, L'ISOLANT SEMI-RIGIDE PEUT-ÊTRE
REMPLACÉ PAR UN ISOLANT GICLÉ.

2) SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LE CALIBRE DES MONTANTS MÉTALLIQUES ET SUIVRE LES
INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER CONCERNANT LEURS HAUTEURS MAXIMALES. POUR LES
MONTANTS MÉTALLIQUES SOUMIS À DES PRESSIONS DE VENT OU MOUVEMENTS D'AIR
SIGNIFICATIFS (EX.: CLOISONS DES CAGES D'ASCENSEURS); SOUMETTRE DES CALCULS SIGNÉS
ET SCELLÉS PAR UN MEMBRE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC POUR TOUS MONTANTS
MÉTALLIQUES PRÉSENTS DANS UNE COMPOSITION (MUR, CLOISON, SOFFITE, ETC.) SOUMISE À
DES PRESSIONS DE VENT OU DE MOUVEMENTS D'AIR SIGNIFICATIFS.

3) PRÉVOIR MENEAUX SURDIMENSIONNÉS ET ARMÉS POUR LES PORTIONS DE MUR RIDEAU DU REZ
DE-CHAUSSÉE ET DU 25E ÉTAGE (LOUNGE).

4) LE FABRICANT DES UNITÉS SCELLÉES DEVRA DÉTERMINER LA RÉSISTANCE REQUISE ET LE
TRAITEMENT DES VERRES EN CONFORMITÉ AVEC LA  RÈGLEMENTATION SUR LES CHARGES DE
VENT ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS.

- VERRE CLAIR 10mm DÉPOLI À L'ACIDE SUR LES 2 FACES
- CADRES EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

E.S.

- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT
- BARRES OMÉGA 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 600mm c/c
  (*VOIR REMARQUE 2 DANS COMPOSITION D'ENVELOPPE)
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 600mm c/c
  (*VOIR REMARQUE 2 DANS COMPOSITION D'ENVELOPPE)
- BARRES OMÉGA 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT

TYPE 1:
BASILAIRE (2e AU 9e ÉTAGE)

- BARROTIN EN ACIER PRÉPEINT NOIR
- FIXÉ MÉCANIQUEMENT SUR LE DEVANT DE LA DALLE

PLAN

ÉLÉVATIONCOUPE

TYPE 2A:
TOUR TYPIQUE (10e AU 24e ÉTAGE)
BALCONS CÔTÉ OUEST (STANLEY)

- VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ
- FIXÉ MÉCANIQUEMENT SUR LE DESSUS DE LA DALLE
- PROFILÉS EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR PLAN

ÉLÉVATIONCOUPE

TYPE 2C:
TÊTE DU BÂTIMENT (25e ÉTAGE)

- VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ
- FIXÉ MÉCANIQUEMENT SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DU PARAPET
- PROFILÉS EN ALUMINIUM FINI ANODISÉ NOIR PLAN

ÉLÉVATIONCOUPE

- DALLE DE BÉTON COULÉ (VOIR STRUCTURE)
- REMBLAI, PIERRE CONCASSÉE 0-19mm∅ COMPACTÉE (VOIR STRUCTURE)
- TOILE FILTRANTE
- ISOLANT RIGIDE HAUTE DENSITÉ 75mm HI-60
- FEUILLE DE SÉPARATION
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE APPLIQUÉE À CHAUD
- DALLE DE BÉTON, PENTE 2% MIN. (VOIR STRUCTURE)

- PANNEAUX MODULAIRES EN ALUMINIUM 2mm FINI DURANAR XL OU ÉQUIVALENT
- BARRES OMÉGA 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ (VOIR STRUCTURE)
- BARRES OMÉGA 25mm HORIZONTALES SELON MODULE DES PANNEAUX
- PANNEAUX MODULAIRES EN ACIER PRÉPEINTS

- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 152mm @ 405mm c/c
- ISOLANT

- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 152mm @ 405mm c/c
- ISOLANT

- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c
- ISOLANT
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 152mm @ 405mm c/c
- ISOLANT
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X

- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 152mm @ 405mm c/c
- ISOLANT
- 2 PLAQUES DE PLÂTRE 16mm TYPE X

UNITÉS SCELLÉES:

UNITÉ DOUBLE SCELLÉE
- VERRE CLAIR 6mm AVEC PELLICULE AG-50 EN POSITION No2 (GUARDIAN)
- INTERCALAIRES 13,5mm R-MAX NOIRS (GUARDIAN), GAZ ARGON,

SILICONE ET POLYBUTYLÈNE NOIR
- VERRE CLAIR 6mm

- MUR-RIDEAU LÉGER (VOIR COMPOSITION D'ENVELOPPE M3 MUR-RIDEAU)
- PANNEAUX EN ALUMINIUM PRÉPEINTS (''SHADOW BOX'')
- ESPACE D'AIR 25mm
- ISOLANT SEMI-RIGIDE 100mm / BARRES "Z" HORIZONTALES
- MEMBRANE PARE-AIR/PARE-VAPEUR
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE RENFORCÉE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES 13mm
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 405mm c/c (*VOIR REMARQUE 2)
- 1 PLAQUE DE PLÂTRE 16mm TYPE X

TYPE 2D:
TOUR TYPIQUE (4e AU 24e ÉTAGE)
BALCONS CÔTÉ EST (PEEL)

- VERRE CLAIR 6mm LAMINÉ ET TREMPÉ
- SE PROLONGE DEVANT LA DALLE
- FIXÉ MÉCANIQUEMENT SUR LE DESSUS DE LA DALLE
- PROFILÉS EN ALUMINIUM, FINI ANODISÉ NOIR

PLAN
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VARIABLE
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CLOISON DE PUITS
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SOUFFLAGE

SOUFFLAGE

COMPOSITION CLOISONS INTÉRIEURES

COMPOSITION DE PLAFONDS

COMPOSITION DE TOITURES

VARIABLE

VARIABLE

COMPOSITION DE SOFFITES

SOFFITE ISOLÉ
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CHAUFFÉ/
VENTILÉ

BLOC

COMPOSITION DE DALLE

DALLE
STRUCTURALE

DALLE SUR SOL

COMPOSITION MUR DE FONDATIONCOMPOSITION D'ENVELOPPE

REVÊTEMENT
MÉTALLIQUE
(BASE CLOISON)

REVÊTEMENT
MÉTALLIQUE
(BASE BÉTON)

MITOYEN
(SANS REVÊTEMENT)

MITOYEN
(AVEC REVÊTEMENT)

MUR-RIDEAU

GARDE-CORPS

ÉCRAN SÉPARATEUR

ÉCRAN (REVÊTEMENT MÉTALLIQUE)

(VOIR STRUCTURE)

SOUFFLAGE

SOUFFLAGE

CLOISON

CLOISON

CLOISON

MUR-RIDEAU
LÉGER (CLOISON)

MUR DE FONDATION
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NOTE GÉNÉRALE :

AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA CONSULTER LE
DEVIS DE DÉMOLITION QUANT AUX PROCEDURES A SUIVRE POUR
L'AMÉNAGEMENT DU CHANTIER, LES MESURES DE SÉCURITE A IMPLANTER,
LA PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS, AINSI QUE LE TRAITEMENT ET
L'ÉVACUATION DE L'AMIANTE ET DE TOUT AUTRE MATERIAU DANGEREUX
RETROUVÉS LORS DES TRAVAUX.

DE PLUS, L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER SUR LE SITE LA PRÉSENCE  DE
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VIDÉOTRON QUANT A L'EMPLACEMENT EXACT DE LEURS CONDUITS AVANT
D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX.

LÉGENDE :

PRÉVOIR LA DÉMOLITION DE VESTIGES
DE FONDATION ET AUTRES OUVRAGES

SOUTERRAINS DANS CE SECTEUR

NOTE :
CE DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ SELON LES INFORMATIONS CONTENUES AU
CERTIFICAT DE LOCALISATION ÉMIS PAR LA FIRME :
LAFERRIERE, DAIGLE, CHENARD
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
URBANISTE-CONSEIL  PRÉPARÉ PAR:
JEAN-LOUIS CHÉNARD
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE , À MONTRÉAL,
LE 10 SEPTEMBRE 2004 SOUS LE NUMÉRO
DE MINUTE : 3 444  ET LE DOSSIER : 14 692
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MONTE-CHARGE

M/É

1 6
07

1 1
82

TY
P.

2 0
00

STATIONNEMENTS
POUR VÉLOS (42)

2 450

1 849

3 9163 092

6 8
98

2 6
19

1 600

ÉVACUATION
AIR SOUS-

SOLS

ALIMENTATION AIR
SOUS-SOLS

AIR NEUF

AIR VICIÉ

Transfert

1 4
00

LIB
RE

1 0
00

1 758

1 6
08

1 8
38

1 8
93

Panneau de remplissage
génératrice

Entrée de gaz

1 380

A.7

1 262 28 638

ÉCRAN
583 1 262

ÉCRAN
1 240 10 275 8 830 8 290

125
O.B.
1 015 2 100

O.B.
2 550 1 095

O.B.
1 225 720

27
 49

0

14
 67

5
3 6

68
9 1

47

1 2
19

O.
B.

4 7
50

3 1
78

10
0

O.
B.

1 9
30

39
2

O.
B.

1 0
15

23
1

30 480

ÉCRAN
2 233 28 247

27
 49

0

20
 18

5
7 3

05

28
1

6 4
44

3 6
51

28
1

9 2
47

28
1

RECUL
361

1 621
RECUL

612

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

1 1
50

CASIERS
POSTAUX

TR
OT

TO
IR

T3

T3

1 2
50

-MUR STRUCTURAL EN BÉTON
-ISOLANT SEMI-RIGIDE 100mm /
 BARRE "Z" 100mm @ 610mm c/c
-PARE-VAPEUR DE POLYÉTHYLÈNE
-GYPSE 16mm

M1AE1

T3

E1
M2A M2A

M1A

M1A

M1A

M3

E1 M1A

M3

M1A

M1A

M1A

M1A

C5C

C5CC5C

C5C C5C

C5C

C5C

C4CC4C

C4C

C5CC7

C7

C7

C7C7

C7C5C

B1

C1A

C5C

C5C

C4C

C5C

C1A

C1A

C7

M3

T3

TYP.
400

2 5
68

97
5

22
2

2 3
08

2 908

1 568

2 647

1 097 1 220

C5C

RECUL
935

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:1
0

A101

1410

Author

1411/21/14

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.H.

E.H.

E.B.

A B C D E F

1

1'

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

42 m² (449pi.ca)

145
SALLE DES

COMPTEURS /
M-É

VALIDER SUPERFICIE MEZZANINE C.C.Q

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

4 4
00

4 080 1 020 7 500 3 450 7 100 7 170

A.7

1 262 28 638

27
 49

0

14
 67

5
3 6

68
9 1

47

27
 49

0

20
 18

5
7 3

05

28
1

6 4
44

3 6
51

28
1

9 2
47

28
1

ÉCRAN
576 1 269

ÉCRAN
1 240 10 275 8 830 8 290

30 480

1 621
RECUL

612

RECUL
361

ÉQUIPEMENT M/É
SUSPENDU AU PLAFOND

ACCÈS VIA PASSERELLE
ET ÉCHELLES

RU
EL
LE

RU
E 
ST
AN
LE
Y

RUELLE
LIG

NE
 D

E 
LO

T
25

0

ÉCRAN
2 233 28 247

C5C

C5C

C5C

1 6
07

587

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:1
4

A101-M

1410

Author

12/11/14

PLAN DE LA MEZZANINE DU
REZ-DE-CHAUSSÉE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.H.

E.H.

E.B.

E.B.

A B C D E F

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

A.5

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

2 640 7 500 3 450 7 100 7 170

RU
EL
LE

RUELLE

RANGEMENTS
(162)

1 2
34

1 2
00

1 2
00

1 4
90

1 2
00

1 2
00

1 1
00

1 249 900

1 5
00

TÉ
LÉ

CO
M

RÉ
F.

ÉL
EC

.

IN
C.

AI
R 

NE
UF

1 0
00

1 800

1 250

TYP.

TY
P.

204
UNITÉ TYPE D
(VOIR A104)

203
UNITÉ TYPE C
(VOIR A104)

202
UNITÉ TYPE B
(VOIR A104)

201
UNITÉ TYPE A
(VOIR A104)

2415
HALL

P.-à-F.
2 360

28 638

30 480

27
 49

0

20
 02

5
7 4

65

28
1

7 1
84

6 8
00

6 5
00

6 7
25

2 200 26 435

DÉBORD DALLE
300

600 200
O.B.
1 100 1 965

O.B.
900 2 540

O.B.
600 1 300

O.B.
800 18 333

27
 49

0

ÉCRAN
2 228 28 252

20
 02

5
7 4

65

RECUL
ENV. TYP.

RU
E 
ST
AN
LE
Y

TERRASSE
 P. 2%

TERRASSE
 P. 2%

TERRASSE
 P. 2%

BALCON
 P. 2%

E.S.

E.S.

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

M1AE1

M2AE1

M3

E1

M2A

M1A

M1A

M3

GARDE-CORPS
TYPE 1

GARDE-CORPS
TYPE 2A

CHUTE

G
IC
.

G
IC
.

NOTES GÉNÉRALES:
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS À L'INTÉRIEUR
DES UNITÉS SONT DE TYPE C3B.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS AU PÉRIMÈTRE
DES PUITS SONT DE TYPE C7.

SE RÉFÉRER AUX PLANS DU 4E ET 10E ÉTAGE POUR
LA DESCRIPTION DES CLOISONS SÉPARANT LE CORRIDOR
COMMUN DES UNITÉS TYPES

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:1
8

A102

1410

Author

11/21/14

PLAN DU 2e ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.H.

E.H.E.B.

E.B.

E.H.

E.H.

A B C D E F

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

A.5

5 665

2 4
15ASC 1 ASC 2

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

2 640 7 500 3 450 7 100 7 170

RU
EL
LE

RUELLE

310
HALL

1 485

TÉ
LÉ

CO
M

RÉ
F.

ÉL
EC

.

IN
C.

AI
R 

NE
UF

308
UNITÉ TYPE H
(VOIR A104)

307
UNITÉ TYPE G
(VOIR A104)

306
UNITÉ TYPE F
(VOIR A104)

305
UNIGÉ TYPE E
(VOIR A104)

304
UNITÉ TYPE D
(VOIR A104)

303
UNITÉ TYPE C
(VOIR A104)

302
UNITÉ TYPE B
(VOIR A104)

301
UNITÉ TYPE A
(VOIR A104)

P.-à-F.
2 360

23 115

27
 49

0

24 960

ÉCRAN
2 228 21 182

ÉCRAN
1 550

27
 49

0

20
 02

5
7 4

65

28
1

2 6
62

4 5
22

6 8
00

6 5
00

6 7
25

100

RECUL
ENV. TYP.

27
 20

9
28

1

DÉBORD DALLE
300

600 200
O.B.
1 100 1 965

O.B.
900 2 540

O.B.
600 1 300

O.B.
800 2 560

O.B.
800 2 800

O.B.
900 4 200

ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

RU
E 
ST
AN
LE
Y

TERRASSE
 P. 2%

TERRASSE
 P. 2%

TERRASSE
 P. 2%

GRANDE TERRASSE

E.S.

E.S.

E.S.

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

M1AE1

E1

M3

E1

M2A

M3

E1

M3

M2A

T2

E1

GARDE-CORPS
TYPE 2A

BALCON
 P. 2%

GARDE-CORPS
TYPE 2A

CHUTE

G
IC
.

G
IC
.

T1

GARDE-CORPS
TYPE 2B

GARDE-CORPS
TYPE 2B

E.S.

E.S.

GARDE-CORPS
TYPE 1

GRANDE TERRASSE

GRANDE TERRASSE

GRANDE TERRASSE

3 2
62

2 4
00

2 2
00

NOTES GÉNÉRALES:
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS À L'INTÉRIEUR
DES UNITÉS SONT DE TYPE C3B.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS AU PÉRIMÈTRE
DES PUITS SONT DE TYPE C7.

SE RÉFÉRER AUX PLANS DU 4E ET 10E ÉTAGE POUR
LA DESCRIPTION DES CLOISONS SÉPARANT LE CORRIDOR
COMMUN DES UNITÉS TYPES

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:2
3

A103

1410

Author

11/21/14

PLAN DU 3e ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.B.

E.H. E.B.

E.H.

A B C D E

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

A.5

TÉ
LÉ

CO
M

ASC 1 ASC 2

TERRASSE

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

2 640 7 500 3 450 7 100

TERRASSE
3E ÉTAGE

RU
EL
LE

RUELLE

410
HALL

P.-à-F.
1 710

1 494

RÉ
F.

ÉL
EC

.

IN
C.

AI
R 

NE
UF

30
0

BALCON

408
UNITÉ TYPE H

407
UNITÉ TYPE G

406
UNITÉ TYPE F

405
UNIGÉ TYPE E404

UNITÉ TYPE D

403
UNITÉ TYPE C

402
UNITÉ TYPE B

401
UNITÉ TYPE A

P.-à-F.
2 360

23 115

ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

DÉBORD DALLE
300

600 200
O.B.
1 100 1 965

O.B.
900 2 540

O.B.
600 1 300

O.B.
800 2 560

O.B.
800 2 800

O.B.
900 4 200

BALCON
1 450

27
 49

0

24 960

ÉCRAN
2 228 21 182

ÉCRAN
1 550

27
 49

0

20
 02

5
7 4

65

28
1

2 6
62

4 5
22

19
 74

4
28

1

28
1

26
 92

8
28

1

RECUL
ENV. TYP.

RU
E 
ST
AN
LE
Y

P. 2%

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

 P. 2%

TERRASSE
 P. 2%

TERRASSE
 P. 2%

P-7

P-7

P-7

P-7

P-7

E.S.

E.S.

E.S.

C5B

C5BC5B

C1A

C1A

C7

C1AC5BC5B

C7

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

1 850

C5B

C5B

C1A

C5B

C5B

C5BC5B

C7

C1A C1C

C2A

C2C

C1A

C3B
C1A

C6

C1A C1CC6

C1A C1C

C2A

C2A

C2C

C6

C1C C1A

C2A

C2A

C3B

C1A

C1A

C2C

C1A

C1C C1A

C6

C1AC2C

C1A* C1A*

C5C

C1A

C1A*C5C

C1A

C2C

M1A E1E1

M2A E1E1

M3

M3

M2A

M3

GARDE-CORPS
TYPE 2DC7

P-2C

P-
2A

P-
4

P-
6

P-
5B

P-2C

P-
2C

P-
1

P-1

P-
1

P-
2A

P-
2C

P-
1

P-
1

P-2C

P-2C

P-
6

P-2C

P-
4

P-
5B

P-
2C

P-
1

P-2C

P-
5B

P-
2C

P-1

P-2C

P-2A

P-4

P-2CP-2C P-4

P-2C

P-
5B

P-
1

BALCON
 P. 2%

GARDE-CORPS
TYPE 2A

CHUTE

C7

3 8
08

73
4

1 220

LIBRE
610

1 0
20

2 6
69
2 987

1 4
50

70
9

1 0
90

1 6
94

1 2
34

73
0

54
5

1 882 351 393

1 227

LIBRE
1 000

LIBRE
963

9082 095

73
4

1 0
19

2 3
79

1 211

TYPIQUE
1 000

2 715

3 5
25

3 6
25

2 451

LIBRE
610

30
0

4 0
01

2 6
57

1 2
32

73
4

2 435

LIBRE
610

9
1 1

21
2 4

67

LIBRE
610

LIBRE
610

253 1 086 2922 496 154 1 653 833

169

LIB
RE

75
0

LIBRE
610

LIBRE
610

3 5
24

3 6
24

3 4
98

1 7
25

1 788 1 262 253 725 856 1 791

168

LIBRE
610

LIB
RE

62
6

G
IC
.

G
IC
.

C6E1

E.S.

E.S.

GARDE-CORPS
TYPE 1

309

C2A

324

C2A

309

C5C

C1A

293

324

73
4

3 4
66

3 5
78

P-
2A

P-7P-2C

C2A

C2C

C1C C1A

LIBRE
610

LIBRE
6102 451

309

80
3

P-2C

3 2
62

2 4
00

2 2
00

1 485

NOTES GÉNÉRALES:
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS À L'INTÉRIEUR
DES UNITÉS SONT DE TYPE C3B.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS AU PÉRIMÈTRE
DES PUITS SONT DE TYPE C7.

SE RÉFÉRER AUX PLANS DU 4E ET 10E ÉTAGE POUR
LA DESCRIPTION DES CLOISONS SÉPARANT LE CORRIDOR
COMMUN DES UNITÉS TYPES

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:2
7

A104

1410

Author

11/21/14

PLAN D'ÉTAGE TYPE - 4e AU 8e
ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

UNITÉ A 564 ft²
UNITÉ B 618 ft²
UNITÉ C 565 ft²
UNITÉ D 925 ft²
UNITÉ E 732 ft²
UNITÉ F 522 ft²
UNITÉ G 558 ft²
UNITÉ H 520 ft²

SUPERFICIE DES UNITÉS

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.B.

E.H.

E.H.

E.B.

A B C D E

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

A.5

ASC 1 ASC 2

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

2 640 7 500 3 450 7 100

TERRASSE
3E ÉTAGE

RU
EL
LE

RUELLE

910
HALL

P.-à-F.
1 710

908
UNITÉ TYPE K
(VOIR A104)

907
UNITÉ TYPE G
(VOIR A104)

906
UNITÉ TYPE F
(VOIR A104)

905
UNIGÉ TYPE E
(VOIR A104)

904
UNITÉ TYPE D
(VOIR A104)

902
UNITÉ TYPE K
(VOIR A110)

901
UNITÉ TYPE J
(VOIR A110)

P.-à-F.
2 360

23 115

DÉBORD DALLE
300

600 200
O.B.
1 100 1 965

O.B.
900 2 540

O.B.
600 1 300

O.B.
800 2 560

O.B.
800 2 800

O.B.
900 4 200

27
 49

0

24 960

1 845
ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

27
 49

0

20
 02

5
7 4

65

28
1

2 6
62

4 5
22

7 0
24

3 4
60

6 5
25

3 0
17

28
1

26
 92

8
28

1

ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

RECUL
ENV. TYP.

RU
E 
ST
AN
LE
Y

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

GRANDE
TERRASSE

 P. 2%

GRANDE
TERRASSE

 P. 2%

TÉ
LÉ

CO
M

RÉ
F.

ÉL
EC

.

IN
C.

AI
R 

NE
UF

E.S.

E.S.

E.S.

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

GARDE-CORPS
TYPE 2D

GARDE-CORPS
TYPE 1

M1A E1E1

E1E1

M3

M3

M2A M2A

M3

E1

BALCON
 P. 2%

GARDE-CORPS
TYPE 2A

BALCON
1 450

E.S.

G
IC
.

G
IC
.

1 485

2 3
00

2 2
00

NOTES GÉNÉRALES:
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS À L'INTÉRIEUR
DES UNITÉS SONT DE TYPE C3B.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS AU PÉRIMÈTRE
DES PUITS SONT DE TYPE C7.

SE RÉFÉRER AUX PLANS DU 4E ET 10E ÉTAGE POUR
LA DESCRIPTION DES CLOISONS SÉPARANT LE CORRIDOR
COMMUN DES UNITÉS TYPES

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:3
3

A109

1410

Author

11/21/14

PLAN DU 9e ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.B.

E.H. E.B.

E.H.

B C D E

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

ASC 1 ASC 2

BALCON

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

7 500 3 450 7 100

TOITURE
9E ÉTAGE

TERRASSE
3E ÉTAGE

RU
EL
LE

RUELLE

1010
HALL

TÉ
LÉ

CO
M

RÉ
F.

ÉL
EC

.

IN
C.

AI
R 

NE
UF

300

30
0

760

P.-à-F.
1 710

P.-à-F.
3 255

1008
UNITÉ TYPE H
(VOIR A104)

1007
UNITÉ TYPE G
(VOIR A104)

1006
UNITÉ TYPE F
(VOIR A104)

1005
UNIGÉ TYPE E
(VOIR A104)

1004
UNITÉ TYPE D
(VOIR A104)

1002
UNITÉ TYPE K

1001
UNITÉ TYPE J

23 115

27
 49

0

ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

27
 49

0

28
1

2 6
62

4 5
22

7 0
24

3 4
60

6 5
25

3 0
17

28
1

26
 92

8
28

1

23 115

DÉBORD DALLE TYP.
300

600 200
O.B.
1 100 1 965

O.B.
900 2 540

O.B.
600 1 300

O.B.
800 2 560

O.B.
800 2 800

O.B.
900 4 200

BALCON
1 450

ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

RECUL
ENV. TYP.

RU
E 
ST
AN
LE
Y

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

 P. 2%

BALCON
 P. 2%

E.S.

E.S.

E.S.

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

1 850

1 850

1 850

GARDE-CORPS
TYPE 2D

GARDE-CORPS
TYPE 2A

GARDE-CORPS
TYPE 2A

M1A E1E1

E1E1

M3

M3

M2A M2A

M3

P-
1

P-2C

P-
2B

P-
2A

P-2C

P-2C

P-2C

P-
8

P-
8

P-1

C1A C2C

C2A

C2C

C1A

C2C

C2A

C6

C6

C4C

BALCON
 P. 2%

GARDE-CORPS
TYPE 2A

CHUTE

C7

3 7
00

33
7

1 0
99

1 9
25

385 1 723 1 111

2 074

LIBRE
610

LIB
RE

61
0

C5B

C5BC5B

C1A

C5B

C5B

C1A

C5B

C5B

C7

C7

C7

2 987

1 4
50

70
9

1 0
90

1 6
94

1 2
34

73
0

54
5

1 882 351 393

2 715

G
IC
.

G
IC
.

C5B

C5B C1A

C6

C5B

90
3

C7

C7

23
0

309

1 3
49

3 5
88

37
7

1 413

2 111 431

24
7

LIBRE
610

LIB
RE

61
0

LIB
RE

61
0

P-7

P-3

P-
2C

P-7

P-
36
p

P-
7

C2C

C2A

C1C

C2A C2C

2 3
00

1 485

2 2
00

NOTES GÉNÉRALES:
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS À L'INTÉRIEUR
DES UNITÉS SONT DE TYPE C3B.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS AU PÉRIMÈTRE
DES PUITS SONT DE TYPE C7.

SE RÉFÉRER AUX PLANS DU 4E ET 10E ÉTAGE POUR
LA DESCRIPTION DES CLOISONS SÉPARANT LE CORRIDOR
COMMUN DES UNITÉS TYPES

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:4
0

A110

1410

Author

11/21/14

PLAN D'ÉTAGE TYPE - 10e AU 24e
ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

UNITÉ D 925 ft²
UNITÉ E 732 ft²
UNITÉ F 522 ft²
UNITÉ G 558 ft²
UNITÉ H 520 ft²
UNITÉ J 789 ft²
UNITÉ K 757 ft²

HIDE HOUR

SUPERFICIE DES UNITÉS

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.H.

E.H.

B C D E

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

2503
UNITÉ TYPE N

2501
UNITÉ TYPE L

2502
UNITÉ TYPE M

2410
HALL

ASC 1 ASC 2

TOITURE
9E ÉTAGE

TERRASSE
3E ÉTAGE

RU
EL
LE

RUELLE

7 500 3 450 7 100
P.-à-F.
1 710

P.-à-F.
3 255

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

23 115

27
 49

0

ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

27
 49

0

28
1

2 6
62

4 5
22

7 0
24

3 4
60

6 5
25

3 0
17

28
1

26
 92

8
28

1

23 115

1 100
O.B.
1 100

RECUL
ENV. TYP.

RU
E 
ST
AN
LE
Y

BALCON
P. 2%

BALCON
P. 2%

BALCON
 P. 2%

BALCON
 P. 2%

TÉ
LÉ

CO
M

RÉ
F.

ÉL
EC

.

IN
C.

AI
R 

NE
UF

E.S.

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

DÉBORD DALLE TYP.
300

600 200
O.B.
1 100 1 665

O.B.
1 200 2 540

O.B.
800 1 100

O.B.
1 000 2 360

O.B.
800 2 800

O.B.
900 4 200

ÉCRAN
2 200 19 365

ÉCRAN
1 550

GARDE-CORPS
TYPE 2D

GARDE-CORPS
TYPE 2A

GARDE-CORPS
TYPE 2A

M1A E1E1

E1E1

M3

M3

M3

M2B M2B

24
7

BALCON
 P. 2%

GARDE-CORPS
TYPE 2A

CHUTE

G
IC
.

G
IC
.

BALCON
1 450

90
3

2 987

1 4
50

70
9

1 0
90

1 6
94

1 2
34

73
0

54
5

1 882 351 393

2 715

NOTES GÉNÉRALES:
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS À L'INTÉRIEUR
DES UNITÉS SONT DE TYPE C3B.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS AU PÉRIMÈTRE
DES PUITS SONT DE TYPE C7.

SE RÉFÉRER AUX PLANS DU 4E ET 10E ÉTAGE POUR
LA DESCRIPTION DES CLOISONS SÉPARANT LE CORRIDOR
COMMUN DES UNITÉS TYPES

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:4
8

A125

1410

Author

01/21/15

PLAN DU 25e ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

UNITÉ L 1 546 ft²
UNITÉ M 1 657 ft²
UNITÉ N 1 599 ft²

SUPERFICIE DES UNITÉS

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.B.

E.B.

E.H.

PF

B C D E

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

7 500 3 450 7 100

TOITURE
9E ÉTAGE

TERRASSE
3E ÉTAGE

RU
EL
LE

RUELLE

91 m² (982pi.ca)

2620
LOUNGE

2630
WC FEMME

TERRASSE

38 m² (411pi.ca)

2640
ECD

51 m² (549pi.ca)

2641
SALLE DE
COMPTEURS
ÉLECTRIQUES

77 m² (827pi.ca)

2621
GYM

TÉ
LÉ

CO
M

RÉ
F.

ÉL
EC

.

IN
C.

AI
R 

NE
UF

9 0
40

2 697

P.-à-F.
1 710

P.-à-F.
3 255

49 m² (528pi.ca)

2642
SALLE DE

GÉNÉRATRICE

2631
WC HOMME

PISCINE
3 7

00

23 115

27
 49

0

ÉCRAN
2 200 20 915

27
 49

0

23 115

1 100
O.B.
1 100 1 665

O.B.
1 200 2 540

O.B.
800 900

O.B.
1 200 1 960

O.B.
1 200 1 000

O.B.
900 900

O.B.
1 200 5 450

28
1

2 7
29

6 5
39

17
 66

0
28

1

RECUL GDC.
818

300

300
RECUL ENV.

637 1 263

1 500

1 500

RU
E 
ST
AN
LE
Y

2 500

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

ÉCRAN
7 605 15 510

2 545

1 8
00

GARDE-CORPS
TYPE 2C

T2

M1A

E1
M2B M2B

M3

M3

M3

E1

M1A

M4

2 3
52

GARDE-CORPS
TYPE 2A

6 7
50

C5B

C7

C7 C5C

C5C

C1A

C5B

C1A

C5C

1 415 2 627

C4C
C5C

C4C C5C

C5C

91
5

1 2
79

65
0

11
 99

0

121 m² (1306pi.ca)

2622
TERRASSE
COMMUNE

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
7
:5
7

A126

1410

Author

11/21/14

PLAN DU 26e ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



E.B.

B C D E

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

7 500 3 450 7 100

TOITURE
9E ÉTAGE

TERRASSE
3E ÉTAGE

RU
EL
LE

RUELLE

53 m² (574pi.ca)

2740
M/É +

MÉCANIQUE
ASCENSEURS

312 m² (3355pi.ca)

2741
CONDENSEURS

+ UTA

TERRASSE
25E ÉTAGE

OUVERT SUR 25E ÉTAGE

P.-à-F.
1 710

P.-à-F.
3 255

ÉC
RA

N
27

 49
0

ÉCRAN
2 200 12 415

ÉCRAN
8 500

23 115

27
 49

0

300
RECUL ENV.

637 1 263

RU
E 
ST
AN
LE
Y

28
1

ÉC
RA

N
9 7

46
7 9

14
6 5

39
2 7

29
28

1

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

ÉCRAN
23 115

17
 94

1
9 5

49

7 605 15 510

(V
OI

R  
IN

GÉ
NI

EU
R)

PR
ÉV

OI
R 

SO
US

-S
TR

UC
TU

RE
 P

OU
R 

ÉC
RA

N 
@

 30
00

 c/
c

T1

E2

E1

M3

M3

E1

E2

M4

E2M2B

2 3
52

C5B

C5C

C5C

M1A

M1B

M1A

M1A

2 7
50

96
3

1 100 1 100 1 665 1 200 2 540
LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
8
:0
6

A127

1410

Author

11/21/14

PLAN DU 27e ÉTAGE

MUSE

2061, RUE STANLEY

HIDE HOUR

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



B C D E

1

2

3

4

5

A351

2

A351

2

A351

1

A351

1

TOITURE
9E ÉTAGE

TERRASSE
3E ÉTAGE

TERRASSE
25E ÉTAGE

TOITURE
26E ÉTAGE

TOITURE
26E ÉTAGE

TOITURE
25E ÉTAGE

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

7 500 3 450 7 100
P.-à-F.
1 710

P.-à-F.
3 255

ÉC
RA

N
27

 49
0

ÉCRAN
23 115

23 115

14 615
ÉCRAN
8 500

28
1

ÉC
RA

N
9 7

46
7 7

7827
 49

0

17
 80

5
9 6

85

7 605 15 510

T1

T1

LIG
NE

 D
E 

LO
T

25
0

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
8
:2
1

A128

1410

Author

02/04/15

PLAN DE TOITURE

MUSE

2061, RUE STANLEY

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B



A B C D E

1

2

3

4

5

A.5

6 5
65

6 5
00

6 8
00

7 3
05

2 640 7 500 3 450 7 100
P.-à-F.
1 710

P.-à-F.
2 360

408
UNITÉ TYPE H

407
UNITÉ TYPE G

406
UNITÉ TYPE F

405
UNIGÉ TYPE E

404
UNITÉ TYPE D

403
UNITÉ TYPE C

402
UNITÉ TYPE B

401
UNITÉ TYPE A

2750mm

2 385mm

2750mm

2 385mm

2750mm 2 385mm

2 385mm

2750mm

2750mm

2750mm

2750mm

2750mm

2 385mm

2 385mm

2 385mm

2 385mm

2 385mm 2 385mm

LÉGENDE:

PLAFONDS:

PLAFOND TYPE PL1

PLAFOND TYPE PL2

PLAFOND TYPE PL3

LES DIMENSIONS APPARAISSANT AU PRESENT DOCUMENT DOIVENT
ETRES VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES, ET NON MESUREES
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN.

VEUILLEZ AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS ET DIVERGENCES
ENTRE CE DOCUMENT ET CEUX DES AUTRES PROFESSIONNELS, DE
MEME QUE DE TOUT CHANGEMENT DE CONDITIONS OBSERVE AU
CHANTIER.

CE DOCUMENT D'ARCHITECTURE RESTE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE
BEIQUE-LEGAULT-THUOT ARCHITECTES ET NE POURRA ETRE UTILISE,
REPRODUIT OU COPIE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE.

NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET

TITRE DU DESSIN

DESSINE PAR:

No. PROJET PROF:

No. PROJET CLIENT:

No. DESSIN:

ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

 1 : 50

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
7
:4
9
:1
4

A204

1410

Author

01/27/15
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NOTE GENERALE

DESIGN INTERIEUR

MECANIQUE/ELECTRIQUE

STRUCTURE & GÉNIE CIVIL

ARCHITECTURE

PLAN CLE

CLIENT

PROJET
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DESSINE PAR:
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ECHELLE:

DATE:

FICHIER INFO:

2
0
1
5
-
0
4
-
1
5
 
1
8
:0
2
:4
3

A801

1410

Author

01/27/15

TABLEAUX DES SUPERFICIES

MUSE

2061, RUE STANLEY

27e ÉTAGE 94,5 1 017,5
26e ÉTAGE 488,1 5 254,1
25e ÉTAGE 558,1 6 007,8
24e ÉTAGE 558,1 6 007,8
23e ÉTAGE 558,1 6 007,8
22e ÉTAGE 558,1 6 007,8
21e ÉTAGE 558,1 6 007,8
20e ÉTAGE 558,1 6 007,8
19e ÉTAGE 558,1 6 007,8
18e ÉTAGE 558,1 6 007,8
17e ÉTAGE 558,1 6 007,8
16e ÉTAGE 558,1 6 007,8
15e ÉTAGE 558,1 6 007,8
14e ÉTAGE 558,1 6 007,8
12e ÉTAGE 558,1 6 007,8
11e ÉTAGE 558,1 6 007,8
10e ÉTAGE 558,1 6 007,8
9e ÉTAGE 558,1 6 007,8
8e ÉTAGE 578,3 6 224,8
7e ÉTAGE 578,3 6 224,8
6e ÉTAGE 578,3 6 224,8
5e ÉTAGE 578,3 6 224,8
4e ÉTAGE 578,3 6 224,8
3e ÉTAGE 578,3 6 224,8
2e ÉTAGE 771,4 8 303,2
RDC (MEZZANINE) 112,4 1 210,3
RDC 774,0 8 330,8

14 640,5 157 589,5
SOUS-SOL 1 1 116,5 12 018,3
SOUS-SOL 2 1 160,7 12 494,2
SOUS-SOL 3 1 160,7 12 494,2

3 438,0 37 006,6
18 078,6 194 596,1 10 343,0 111331,2

167,3 1800,8
10 343,0 111331,2

446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
446,2 4802,3
464,8 5003,4
464,8 5003,4
464,8 5003,4
464,8 5003,4
464,8 5003,4
464,8 5003,4
248,3 2672,7

m² pi² m² pi²

Superficie bâtie Superficie vendable

2503 UNITÉ N 148,6 1 599,1
25e ÉTAGE 446,2 4 802,3

2502 UNITÉ M 153,9 1 657,0

1601 UNITÉ J 73,3 789,3
1602 UNITÉ K 70,3 757,0
1604 UNITÉ D 86,0 925,3
1605 UNITÉ E 68,0 731,6
1606 UNITÉ F 48,5 521,7
1607 UNITÉ G 51,8 557,6
1608 UNITÉ H 48,3 519,8
16e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1701 UNITÉ J 73,3 789,3
1702 UNITÉ K 70,3 757,0
1704 UNITÉ D 86,0 925,3
1705 UNITÉ E 68,0 731,6
1706 UNITÉ F 48,5 521,7
1707 UNITÉ G 51,8 557,6
1708 UNITÉ H 48,3 519,8
17e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1801 UNITÉ J 73,3 789,3
1802 UNITÉ K 70,3 757,0
1804 UNITÉ D 86,0 925,3
1805 UNITÉ E 68,0 731,6
1806 UNITÉ G 51,8 557,6
1807 UNITÉ F 48,5 521,7
1808 UNITÉ H 48,3 519,8
18e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1901 UNITÉ J 73,3 789,3
1902 UNITÉ K 70,3 757,0
1904 UNITÉ D 86,0 925,3
1905 UNITÉ E 68,0 731,6
1906 UNITÉ F 48,5 521,7
1907 UNITÉ G 51,8 557,6
1908 UNITÉ H 48,3 519,8
19e ÉTAGE 446,2 4 802,3
2001 UNITÉ J 73,3 789,3
2002 UNITÉ K 70,3 757,0
2004 UNITÉ D 86,0 925,3
2005 UNITÉ E 68,0 731,6
2006 UNITÉ F 48,5 521,7
2007 UNITÉ G 51,8 557,6
2008 UNITÉ H 48,3 519,8
20e ÉTAGE 446,2 4 802,3
2101 UNITÉ J 73,3 789,3
2102 UNITÉ K 70,3 757,0
2104 UNITÉ D 86,0 925,3
2105 UNITÉ E 68,0 731,6
2106 UNITÉ F 48,5 521,7
2107 UNITÉ G 51,8 557,6
2108 UNITÉ H 48,3 519,8
21e ÉTAGE 446,2 4 802,3
2201 UNITÉ J 73,3 789,3
2202 UNITÉ K 70,3 757,0
2204 UNITÉ D 86,0 925,3
2205 UNITÉ E 68,0 731,6
2206 UNITÉ F 48,5 521,7
2207 UNITÉ G 51,8 557,6
2208 UNITÉ H 48,3 519,8
22e ÉTAGE 446,2 4 802,3
2301 UNITÉ J 73,3 789,3
2302 UNITÉ K 70,3 757,0
2304 UNITÉ D 86,0 925,3
2305 UNITÉ E 68,0 731,6
2306 UNITÉ F 48,5 521,7
2307 UNITÉ G 51,8 557,6
2308 UNITÉ H 48,3 519,8
23e ÉTAGE 446,2 4 802,3
2401 UNITÉ J 73,3 789,3
2402 UNITÉ K 70,3 757,0
2404 UNITÉ D 86,0 925,3
2405 UNITÉ E 68,0 731,6
2406 UNITÉ F 48,5 521,7
2407 UNITÉ G 51,8 557,6
2408 UNITÉ H 48,3 519,8
24e ÉTAGE 446,2 4 802,3
2501 UNITÉ L 143,7 1 546,3

201 UNITÉ A 52,4 564,4
202 UNITÉ B 57,4 618,2
203 UNITÉ C 52,5 564,8
204 UNITÉ D 86,0 925,3
2e ÉTAGE 248,3 2 672,7
301 UNITÉ A 52,4 564,4
302 UNITÉ B 57,4 618,2
303 UNITÉ C 52,5 564,8
304 UNITÉ D 86,0 925,3
305 UNITÉ E 68,0 731,6
306 UNITÉ F 48,5 521,7
307 UNITÉ G 51,8 557,6
308 UNITÉ H 48,3 519,8
3e ÉTAGE 464,8 5 003,4
401 UNITÉ A 52,4 564,4
402 UNITÉ B 57,4 618,2
403 UNITÉ C 52,5 564,8
404 UNITÉ D 86,0 925,3
405 UNITÉ E 68,0 731,6
406 UNITÉ F 48,5 521,7
407 UNITÉ G 51,8 557,6
408 UNITÉ H 48,3 519,8
4e ÉTAGE 464,8 5 003,4
501 UNITÉ A 52,4 564,4
502 UNITÉ B 57,4 618,2
503 UNITÉ C 52,5 564,8
504 UNITÉ D 86,0 925,3
505 UNITÉ E 68,0 731,6
506 UNITÉ F 48,5 521,7
507 UNITÉ G 51,8 557,6
508 UNITÉ H 48,3 519,8
5e ÉTAGE 464,8 5 003,4
601 UNITÉ A 52,4 564,4
602 UNITÉ B 57,4 618,2
603 UNITÉ C 52,5 564,8
604 UNITÉ D 86,0 925,3
605 UNITÉ E 68,0 731,6
606 UNITÉ F 48,5 521,7
607 UNITÉ G 51,8 557,6
608 UNITÉ H 48,3 519,8
6e ÉTAGE 464,8 5 003,4
701 UNITÉ A 52,4 564,4
702 UNITÉ B 57,4 618,2
703 UNITÉ C 52,5 564,8
704 UNITÉ D 86,0 925,3
705 UNITÉ E 68,0 731,6
706 UNITÉ F 48,5 521,7
707 UNITÉ G 51,8 557,6
708 UNITÉ H 48,3 519,8
7e ÉTAGE 464,8 5 003,4
801 UNITÉ A 52,4 564,4
802 UNITÉ B 57,4 618,2
803 UNITÉ C 52,5 564,8
804 UNITÉ D 86,0 925,3
805 UNITÉ E 68,0 731,6
806 UNITÉ F 48,5 521,7
807 UNITÉ G 51,8 557,6
808 UNITÉ H 48,3 519,8
8e ÉTAGE 464,8 5 003,4
901 UNITÉ J 73,3 789,3
902 UNITÉ K 70,3 757,0
904 UNITÉ D 86,0 925,3
905 UNITÉ E 68,0 731,6
906 UNITÉ F 48,5 521,7
907 UNITÉ G 51,8 557,6
908 UNITÉ H 48,3 519,8
9e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1001 UNITÉ J 73,3 789,3
1002 UNITÉ K 70,3 757,0
1004 UNITÉ D 86,0 925,3
1005 UNITÉ E 68,0 731,6
1006 UNITÉ F 48,5 521,7
1007 UNITÉ G 51,8 557,6
1008 UNITÉ H 48,3 519,8
10e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1101 UNITÉ J 73,3 789,3
1102 UNITÉ K 70,3 757,0
1104 UNITÉ D 86,0 925,3
1105 UNITÉ E 68,0 731,6
1106 UNITÉ F 48,5 521,7
1107 UNITÉ G 51,8 557,6
1108 UNITÉ H 48,3 519,8
11e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1201 UNITÉ J 73,3 789,3
1202 UNITÉ K 70,3 757,0
1204 UNITÉ D 86,0 925,3
1205 UNITÉ E 68,0 731,6
1206 UNITÉ F 48,5 521,7
1207 UNITÉ G 51,8 557,6
1208 UNITÉ H 48,3 519,8
12e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1401 UNITÉ J 73,3 789,3
1402 UNITÉ K 70,3 757,0
1404 UNITÉ D 86,0 925,3
1405 UNITÉ E 68,0 731,6
1406 UNITÉ F 48,5 521,7
1407 UNITÉ G 51,8 557,6
1408 UNITÉ H 48,3 519,8
14e ÉTAGE 446,2 4 802,3
1501 UNITÉ J 73,3 789,3
1502 UNITÉ K 70,3 757,0
1504 UNITÉ D 86,0 925,3
1505 UNITÉ E 68,0 731,6
1506 UNITÉ F 48,5 521,7
1507 UNITÉ G 51,8 557,6
1508 UNITÉ H 48,3 519,8
15e ÉTAGE 446,2 4 802,3

BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
16e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
17e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
18e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
19e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
20e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
21e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
22e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
23e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
24e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 10,4 112
BALCON 5,5 59
BALCON 28,6 308
25e ÉTAGE 57,0 613

TERRASSE 11,9 128
TERRASSE 12,0 129
TERRASSE 12,4 133
BALCON 5,5 59
2e ÉTAGE 41,7 449
TERRASSE 11,9 128
TERRASSE 12,0 129
TERRASSE 12,4 133
BALCON 5,5 59
GRANDE TERRASSE 33,8 364
GRANDE TERRASSE 32,4 349
GRANDE TERRASSE 31,0 334
GRANDE TERRASSE 30,3 326
3e ÉTAGE 169,2 1 821
TERRASSE 11,9 128
TERRASSE 12,0 129
TERRASSE 12,4 133
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
4e ÉTAGE 80,8 869
TERRASSE 11,9 128
TERRASSE 12,0 129
TERRASSE 12,4 133
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
5e ÉTAGE 80,8 869
TERRASSE 11,9 128
TERRASSE 12,0 129
TERRASSE 12,4 133
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
6e ÉTAGE 80,8 869
TERRASSE 11,9 128
TERRASSE 12,0 129
TERRASSE 12,4 133
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
7e ÉTAGE 80,8 869
TERRASSE 11,9 128
TERRASSE 12,0 129
TERRASSE 12,4 133
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
8e ÉTAGE 80,8 869
GRANDE TERRASSE 26,2 282
GRANDE TERRASSE 29,8 320
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
9e ÉTAGE 100,5 1 082
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
10e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
11e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
12e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
BALCON 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
14e ÉTAGE 57,0 613
BALCON 5,7 61
LOGGIA 6,7 73
BALCON 5,5 59
BALCON 10,4 112
BALCON 9,9 106
BALCON 9,4 101
BALCON 9,3 101
15e ÉTAGE 57,0 613

m² pi²

SUP. UNITÉ

m² pi²

SUP. EXTÉRIEURE

m² pi²

Superficie UNITÉ

m² pi²

SUP. EXTÉRIEUREUNITÉS UNITÉS (SUITE)ÉTAGE ESPACE EXTÉRIEUR ESPACE EXTÉRIEUR

TOTAL HORS-SOL

TOTAL SOUS-SOL
TOTAL

DATE COMMENTAIRES REV.

15.02.05 ÉMIS POUR ESTIMATION
BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE

A
15.03.26 ÉMIS POUR UNITÉS TYPES B
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